
LEGENDA

Centralka zamknięć ogniowych BAZ04

Szyna TS 500

Istniejący moduł I/O - instalacji SSP

W03 Kabel zasilający centralkę -

Kabel sygnałowy centralki BAZB03

Centralka
zamknięć
BAZD 4

Stadium:

Nr umowy:

03.2018

-

E-04

Skala:

Nr rys.:

Data oprac.:Nr upr.

137/90

Podpis

Projektował

Funkcja

Sprawdził

Opracował

mgr inż. Krzysztof Stalmach

Nazwisko

mgr inż. Danuta  Szpetman SLK/6812/PWBE/16

WRI-RZPO.273.0032.2018

Zasilanie 230 V z RG -
przed Wyłącznikiem Głównym

HDGs 3x2,5
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Parter

Istniejący moduł
I/O instalacji SSP

HTKSH 1x2x0,8

Przycisk zwalniający UT 4U

Treść rys. : INSTALACJE NISKOPRĄDOWE I ELEKTRYCZNE


