400V, 50Hz

123 Nr obwod 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8
N
FRPO FRPG
riot ¥ raot ¥~
30mA 30mA
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

obwdd 1
26, 28

UKLAD SIECI
TN=S

obwdd 2

31, 32

o

——

obwdd 3

34, 35, 37

obwdd 4
38, 40

rezerwa

rezerwa

obwdd 1
26, 28

obwdd 2
31, 32

7

obwdd 3

34, 35, 37

obwdd 4
38, 40

rezerwa
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KONTUR

Bogda Matoga
ul. Architektéw 158 b
44 -151 Gliwice

TEMAT OPRACOWANIA :

Przebudowa i remont pomieszczen nr : 026, 028, 031, 032, 034, 035, 037, 038, 040

na poziomie parteru budynku "A" oraz czesci korytarza parteru budynku "A"

Starostwa Powiatowego w Gliwicach, ul.Zygmunta Starego 17

PROJEKTOWAL :

mgr inz. KRZYSZTOF PSTRAS
upr. nr 118/77

TRESC Rvsunku: - Schemat rozdzielnicy zasilajgce;j
- uzupetnienie istniejgcej

BRANZA : m

7 oATA 065/201 mi FAZA:
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NR RYSUNKU :
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