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1 |RPK1 Rozdzielnica wnekowa z drzwiami transp.: Ekinoxe TX 2x18
2 [N,PE Listwy przylgczeniowe izolowane 1x25mm2+16x16mm2
1 1L1,2,3 Listwy przylqczeniowe izolowane 3P+N

6 |FGK1:6 Wytqcznik nadprqdowy S301; B16A

1 [FRPG Wytgcznik réznicowoprqdowy 1—faz. P304; 25A, 30mA
3 [H1:3 Lampka sygnalizacyjna L304 niebieska

3 [FH1+3 Wytqcznik nadprqdowy S301; B6A

1 1QZ Roztqcznik izolacyjny FR303; 400V,40A

llogé Oznaczenie Typ; dane techniczne

KONTUR

Bogda Matoga
ul. Architektow 158 b
44 -151 Gliwice

TEMAT OPRACOWANIA :

Przebudowa i remont pomieszczen WGN - |l etap
Starostwa Powiatowego w Gliwicach, ul.Zygmunta Starego 17

PROJEKTOWAL :

mgr inz. KRZYSZTOF PSTRAS

upr. nr 118/77

TRESC RYSUNKU : NR RYSUNKU :

Rozmieszczenie aparatury - rozdzielnica RPK2 m_.
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