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UWAGI :
1. Prowadzenie kabli :

a) w gtéwnych ciggach — w korytkach kablowych
prowadzonych pod sufitem w salach lekcyjnych
Koryta osfoniete ptytq gipsowg szer 300 mm - EI60.

b) na podejsciach do kamer CCTV— natynkowo w korytku 20x5

2. Lokalizacja kamer w budynku B — ustali¢
na budowie wg. wskazan Inwestora.

3. Okablowanie kamer — skretka kat Via.

3. Gniazda kamer nalezy montowaé wtynkowo.

4. Ze wzgledu na charakter budowy — wszystkie wymiary
i lokalizacje sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci
wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtéwnym projektantem.

6. Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukq
budowlang oraz "Prawem Budowlanym”

(Dz. U. 207 poz. 2016 z dnia 07—08-2004).

7. Prawy ciqg koryt — instalacje elektryczne

lewy cigg — instalacje staboprqdowe

Koryto kablowe

Pion kablowy 2xfi100 T
Q Kamera CCTV ] Rozdzielnia
OHMEE@ Rura ochronna
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Projektowat
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Zadanie "Mistrzowie planowania" - modernizacja i doposazenie Stadium:
inwestycyjne:  pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor
Inwestor: Zespdt Szkét im. M. Konopnickiej w Pyskowicach PB-W
Tres¢ rys.: Skala:
Instalacje elektryczne - | pietro 1:100
Funkcja Nazwisko Nr upr. Podpis | Data oprac.:
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