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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 
Przedmiotem niniejszej ST są roboty budowlane prowadzone  

w budynku Willi zlokalizowanej w Knurowie przy  
ul. Niepodległości 8 (dz. nr 3529/5).  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
zadania pod nazwą: „Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja 
elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie”. 

1.2. Zakres Specyfikacji. 

 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument 

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują  

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac remontowych a 
przewidzianych Dokumentacją Projektową. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących 
prac: 

 
� Demontaż istniejącego daszku nad wejściem; 
� Montaż nowego daszku nad wejściem. 
� Montaż barierek ochronnych. 

 
  Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych 
robót są przedstawione w opracowaniu: 

• Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w 
budynku Willi Szpitala w Knurowie. 

1.4. Określenia podstawowe. 

 
  Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania 
ogólne”.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

 
  Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 



 78

  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.5.1. Dokumentacja. 

 Prace remontowe prowadzić według zaleceń zawartych w:  
• Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w 

budynku Willi Szpitala w Knurowie. 
 

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
 

  Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST-III-0 
„Wymagania ogólne”. 
 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

  Patrz ST-III-0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
 

  Patrz ST-III-0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

  Patrz ST-III-0 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

Daszek nad wejściem: 

Tafla szklana na cięgnach ze stali nierdzewnej. Szkło przezroczyste, szlifowane, 

bezpieczne. Grubość szkła min.15mm.  

Wymiar 150x120cm. 

 

 Barierki ochronne: ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo na kolor szary, 

montowane do lica elewacji, Ø5cm. 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

  Patrz ST-III-0 „Wymagania ogólne”. 
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2.3.  Transport materiałów. 
 

  Patrz ST-III-0 „Wymagania ogólne”. 
 

3. SPRZĘT. 

  Patrz ST-III-0 „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT. 

  Patrz ST-III-0 „Wymagania ogólne”. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
� Zdemontować istniejący daszek ręcznie przy pomocy palnika lub piłki ręcznej 
� Sposób montażu daszku szklanego zgodnie  z wymogami producenta 
� Sposób montażu barierek ochronnych okiennych zgodnie z wymogami 

producenta 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 
 

   Patrz ST-III-0 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2.  Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 
 

   Patrz ST-III-0 „Wymagania ogólne”. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 
 

   Patrz ST-III-0 „Wymagania ogólne”. 
 
 Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest: 
-  1m2 daszku nad wejściem  
-  1m długości barierek ochronnych. 
 

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
 

   Patrz ST-III-0 „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
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8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 
 

   Patrz ST-III-0 „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

   Patrz ST-III-0 „Wymagania ogólne”. 
 

8.3. Odbiór końcowy. 
 

   Patrz ST-III-0 „Wymagania ogólne”. 
 

8.4. Odbiór robót montażowych. 
 

Odbiór montażu elementów obejmuje sprawdzenie: 
�  Prawidłowości osadzenia elementów mocujących; 
�  Prawidłowości zamocowania elementów daszku i barierek; 
�   Zgodność wbudowanych elementów z Dokumentacją Projektową. 

 

8.5. Badanie jakości wbudowania 
W trakcie odbioru należy sprawdzić: 
- Stan i wygląd daszku i barierek pod względem równości, pionowości  
i spoziomowania. 
- Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów. 
- Stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność  
z Dokumentacją i ST. 

 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

 
   Patrz ST-III-0 „Wymagania ogólne”. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 
 

• Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w 
budynku Willi Szpitala w Knurowie. 
 

10.2. Dokumenty związane. 
 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom 
I „Budownictwo Ogólne” 
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� Ustawa z dnia 13.06.2013 Dz. U. poz. 898 o zmianie ustawy o wyrobach 
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności 

�  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 
z dnia 09.03.2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 

� Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz.401).   

� Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 
1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 2002, poz.8111). 

� Zalecane normy: 
- Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie 

(PN) i branżowe (BN). 


