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LEGENDA

Centralka
oddymiania
RZN 4404 K

Istniejący moduł I/O - instalacji SSP

W02 Kabel zasilający centralkę -
instal. el. klatki K2

Kabel sygnałowy centralki RZNR03

Centralka oddymiania RZN 4408 K

Napęd drzwiowy DDS

Puszka EI90

Parter

Istniejący moduł
I/O instalacji SSP

HTKSH 1x2x0,8

DDS 1

Siłownik otwierania
drzwi typu DDS

Zasilanie 230 V z RG -
przed Wyłącznikiem Głównym

HDGs 3x2,5

Elektromagnetyczna zwora
EL 350 S - 24VDC/250 mA
( zanik napięcia otwiera )

- skrzydło czynne

Przycisk zwalniający
SLT 42-U-PL
z kluczykiem

Przycisk zwalniający
UT4U
awaryjnego
otwarcia drzwi
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Przycisk zwalniający UT 4U

Elektromagnetyczna zwora
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Treść rys. : INSTALACJE NISKOPRĄDOWE I ELEKTRYCZNE


